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１．まえがき 

当社が所有する立体駐車場ビルを使い、自然エネルギー利用と最上階駐車スペースの屋根構

造を一体化したシステムを貴財団の効率向上追求型共同研究として実施しました。 
 
２．研究の成果と達成状況 
 （１）研究の成果 
   ① 要約 

当社の岡山駅前立体駐車場に効率向上追求型システムとして太陽電池を設置し、同ビル

内の電源に活用することが出来た。 
 
    ② 本文 

設置した太陽電池は単結晶型の高効率タイプを使用し、架台は従来型の専用架台ではな

く構造を工夫し、太陽電池の下部を車の駐車スペースとして活用できるようにした。それ

により、太陽電池が簡易型屋根にもなり駐車している車両の日射による焼きつき防止、高

温化の防止にも役立たった。 
なお、システムデータを添付資料１に、完成写真を添付資料２に示す。 

 
 
 （２）目的に照らした達成状況     

目的とした発電電力は駐車場の電源として活用でき、設置構造は同様駐車場の有効な屋

根カバー一体型発電装置のモデルとなることが出来ると確信する。 
 



３．研究発表・講演、文献、特許等の状況 
 （１） 研究発表 
   なし。 
 
 （２） 文献 
      なし。 
 
  （３） 特許等 
      なし。 
 
 （４） その他の公表（プレス発表等） 
      なし。 
 
 
４．あとがき 

今回の様な自然エネルギー利用設備は広く日本全国へ普及されることを期待し、そのモデ

ルケースとなった事が有意義である。 
今後は、４年間の実運用データを収集し、発電効率としての数字的成果も上がるように期

待している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  採択番号 ８８４４２０１ 

 

 



添付資料１

1. 基本データ （採択番号　８８４４２０１）

備考

設備 名称

新型ﾓｼﾞｭｰﾙ
採用型
建材
一体型
新制御方式
適用型
効率向上
追求型

設備容量

設置方式

用途

PV完成日

運転開始日

PV設備価格

説明 成果報告書本文参照

設置 名称

場所 住所

位置

用途

構造

規模 延床面積

階数

写真 添付資料２参照

設置者 共同研究者名

住所

CIS型・粒状型・両面発電型・

屋根材一体型・壁材一体型・ｶﾞﾗｽ一体型・

岡山県

平成 19 年 2 月 28 日

0.7

その他（                ）

その他（                ）

その他（                ）
防災型・ﾋﾟｰｸｶｯﾄ型・融雪型・

計画時予想システム効率

岡山県

地上架台・屋上架台・屋根架台・屋根直付・建材一体

新築・既築

事業年度

事業名

平成18年度

太陽光発電新技術等フィールドテスト事業

有限会社駅前駐車場ビル太陽光発電システム

16.5kW

建物内 照明・電源用

有限会社駅前駐車場

岡山市駅前町２丁目３番地２７号

システムデータ

項　目 データ

図書館・博物館・事務所・店舗・駐車場・その他（        ）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ・木造・その他（          ）

６２２３㎡

地上６階、地下０階

岡山市駅前町２丁目３番地２７号

システム種別概要

説明文

太陽光発電システムの設置状況写真

北緯  ３４度４０分

東経１３３度５５分

庁舎・学校・工場・倉庫・病院・老人福祉施設・公民館・

平成 19 年 3 月 1 日

１６．７百万円

有限会社駅前駐車場ビル



2. 設備データ （採択番号　８８４４２０１）

データ 備考

(図面) 添付資料３参照

メーカ 三洋電機株式会社

型式 ＨＩＰ－１８６Ｎ

種類 単結晶、多結晶、a-Si、（          ）

変換効率 15.90%

最大出力 186Ｗ

外形寸法 1443mm×812mm×35mm

重量 14ｋｇ

モジュール数 84　枚

モジュール構成 7直列×　12並列

最大出力 15.62ｋＷ

設置傾斜角度 10度 （日射計の設置角度：　0　　）

90・270度 16分割方位も同時記載

（東・西） （日射計の設置方位： 水平 ）

製作メーカ 中井工業株式会社

材質・仕上げ 鉄製・溶融亜鉛メッキ仕上

総重量 2,073ｔ

メーカ オムロン株式会社

型式 ＫＰ５５Ｆ

運転入力電圧範囲 ＤＣ　　１００～３７０　V

連系点電圧 単相　２０２　V 連系箇所及び交流出力電圧

電圧 ２０２±１２　V

周波数 ６０±１ 　Hz

定格容量および台数 ５．５ kVA　　×　３台

過負荷耐量 １１０ ％　連続

電力変換効率 ９４ 　％以上

インバータ設置場所 屋上ＢＯＸ内

外形寸法 550mm×280mm×160mm

重量 24ｋｇ

無し

設置台数 ３台

材質 鉄製

メーカー

型式

蓄電池 運転電圧

定格容量

台数

接続方法　

ＰＣメーカ ヒューレットパッカード

ＰＣ型式 ｄｃ５７００ＳＦ／ＣＴ

計測ソフトメーカ・型式 株式会社ﾗﾌﾟﾗｽｼｽﾃﾑ・Solar Link

メーカ・型式

仕様

低圧単相三線 電灯配電線に連系

無し

有り

中国電力

(有)駅前駐車場・従量電灯Ｂ

２３．５円／ｋＷｈ

　　　　　　　　18　ｋＷ

２３．５円／ｋＷｈ

接続箱

接続箱内蔵・ＴＤ内蔵 等

架台

インバータ

連系運転範
囲

データ計測装置

契約電力会社

契約名・契約種別

表示盤

契約電力

連系方式

買電価格

売電価格（逆潮流あり時のみ）

逆潮流検出リレー設置の有無

売電用メーター設置の有無

項　目

単線結線図

太陽電池モ
ジュール

アレイ

設置方位（東を90度とす
る真北からの角度）



3. コストデータ（消費税は除く） （採択番号　８８４４２０１）

備　考

土木建築 1.6 ・ 詳細は添付資料５に記載

工事費 1.6 （1.5） ・（　）内は、

0.6 （0.5）    計測装置関係を除いた額

1.2

0

5

機械装置 5.9

等製作・ 1.8

購入費 2.8

0.0

0.3

1

0

11.8

ＦＴ事業対象設備の設置費用合計

同（計測・表示装置除く） (Ａ)・・・PV設備価格

システム保護装置等

データ計測装置等

表示装置

小　計

太陽電池本体

インバータ

アレイ架台

キュービクル

16.8

（15.6）

データ　　［百万円］項　目

基礎関係工事費

装置据付等工事費

試験調整費

電気配線配管等工事費

表示装置関連工事費

小　計



システム全景

システム全景

南面

太陽電池周囲状況

添付資料２



太陽電池周囲状況

北面

太陽電池周囲状況

東面

西面

太陽電池周囲状況

添付資料２



AC/DC盤

AC/DC盤

インバータ１

添付資料２



インバータ２

インバータ３

接続箱１

添付資料２



接続箱２

気象変換器箱

接続箱３

添付資料２



日射計

気温計

計測装置

添付資料２



添付資料３



添付資料３



添付資料３











添付資料４  
 
                                 発 注 形 態  
 
 
 ［共同研究者］                  [元 請 ]                ［元請けからの発注先］  
          
          装置据付等工事  
          機械装置等製作費      太陽電池本体  
 
 
 
 
                          インバータ  
                          キュービクル  
                          システム保護装置  
 
 
 
 
 
 
 
                         太陽電池アレイ架台  
 
 
 
 
 
 
                       デ－タ計測装置  
 
 
 

株式会社  
ﾗﾌﾟﾗｽｼｽﾃﾑ 

中井工業  
株式会社  

オムロン  
株式会社  

三洋電機  
株式会社  

ｴｽｲｰｴﾑ・ﾀﾞｲｷﾝ 
株式会社  

有限会社  
駅前駐車場  



添付資料５共同研究費（実績額）内訳書

　　　（共同研究者： 有限会社　駅前駐車場 )

区分 金額（円） 　内　訳　（円） 【 工　数 】 【 金額（円）】

Ⅰ． 16,700,000 １．土木・建築工事費 [ 4,875,000 ]

機械装 　（１）基礎関係工事費 < 1,550,000 >

置等費 　　　　・基礎工事費[架台、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　等] 1 式＝ 1,200,000

　　　　・屋根修復工事費 1 式＝ 350,000

　（２）装置据付等工事費 < 3,325,000 >

　　　○装置据付工事費 ( 1,605,000 )

　　　　・太陽電池据付工事費 1 式＝ 400,000

　　　　・インバータ据付工事費 1 式＝ 100,000

 　 　　・架台組立工事費 1 式＝ 500,000

　　　　・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ据付工事費 1 式＝ 0

　　　　・ｼｽﾃﾑ保護装置等組立配線費 1 式＝ 0

　　　　・ﾃﾞｰﾀ計測装置据付工事費 1 式＝ 80,000

　　　　・運搬費 1 式＝ 240,000

　　　　・諸経費　他 1 式＝ 285,000

　　　○試験調整費 ( 570,000 )

　　　　・ｼｽﾃﾑ保護装置試験費 1 式＝ 120,000

　　　　・インバータ試験費 1 式＝ 180,000

　　　　・計測装置調整費 1 式＝ 90,000

　　　　・ｼｽﾃﾑ調整試験費（含む検査費） 1 式＝ 180,000

　　　○電気配線配管等工事費 ( 1,150,000 )

　　　　・電気配線配管等工事費 1 式＝ 800,000

　　　　・配線配管材料費 1 式＝ 350,000

　（３）表示装置関連工事費 1 式＝ < 0 >

２．機械装置等製作・購入費 [ 11,825,000 ]

　（１）太陽電池本体 370 千円/kW× 16 kW < 5,920,000 >

　（２）インバータ（インバータ保護装置含） 105 千円/kW× 17 kW < 1,785,000 >

　（３）付帯設備 < 3,090,000 >

　　　○太陽電池アレイ架台 ( 2,840,000 )

　　　　・パネル用架台 150 千円/kW× 16 kW 2,400,000

　　　　・H鋼(ﾍﾞｰｽﾁｬﾈﾙ) 使用鋼材： 2 トン 1 式＝ 200,000

　　　　・接続箱 使用数量： 3 個 1 式＝ 240,000

　　　○キュービクル 使用数量： 0 架 1 式＝ ( 0 )

　　　○システム保護装置等 ( 250,000 )

　　　　・連系保護装置 1 式＝ 0

　　　　・直流電源装置 容量： 5 Ａｈ 1 式＝ 0

　　　　・収納盤等（含むﾌﾞﾚｰｶ等） 1 式＝ 250,000

　　　○蓄電装置 0 Ａｈ 1 式＝ ( 0 )

　（４）データ計測装置等 < 1,030,000 >

　　　　・ﾃﾞｰﾀ計測装置（含、ﾄﾗﾝｽｼﾞｭｰｻ等） 1 式＝ 980,000

　　　　･無停電電源装置 容量： 5 Ａｈ 1 式＝ 50,000

　（５）表示装置  1 式＝ < 0 >

Ⅲ． 0 ２．旅費 1 式＝ [ 0 ]

その他 ５．報告書等作成費 1 式＝ [ 0 ]

経費

小　計 16,700,000

Ⅳ． 1,670,000 一般管理費　　　　　一般管理費率＝10.0％ 16,700 千円× 10 ％＝ [ 1,670,000 ]

総経費 18,370,000

消費税 918,500 上記の５％

合　計 19,288,500

注１）網掛けの欄に入力してください。
注２）共同研究費（実績額）内訳書は、丸めず円単位まで記入する。

共同研究項目：　有限会社駅前駐車場ビル　新技術等フィールド

採択番号：　８８４４２０１
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